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R O Z H O D N U T I E 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

 

 

 

 

 Obec Hrabičov ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon"), prerokovalo v územnom konaní návrh na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľa:  

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení 

Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, v zastúpení Mgr. Tomáš Tuček, 

Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica, zo dňa 25.01.2023 na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

„14024-Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS“, v obci Hrabičov, katastrálne územie 

Hrabičov, na pozemkoch C-KN a E-KN, na ktorých sa stavba umiestňuje a na základe výsledkov konania 

podľa §39 a §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva 

 

 

I. rozhodnutie o umiestnení stavby 

názov stavby: „14024-Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS“ 

 

v rozsahu stavby:  PS 01 Návrh novej jednostĺpovej trafostanice  

PS 02 Návrh novej koncovej kioskovej trafostanice  

PS 03 Rekonštrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm  

SO 01 Návrh nového vzdušného VN vedenia  

SO 02 Návrh nového zemného VN vedenia  

SO 03 Návrh nového vzdušného a rekonštruovaného NN vedenia  

SO 04 Návrh nového zemného NN vedenia  

SO 05 NN prípojky 

 

v obci:    Hrabičov 

 

v katastrálnom území:  Hrabičov 

 

na pozemkoch parc. číslo: C-KN a E-KN podľa rozsahu stavby  

 

stavebník:   Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  

010 47 Žilina, IČO: 36442151     

 

 

Účel a popis stavby: 

 

Účelom stavby je obnova zlého fyzického stavu drevených a betónových stĺpov a jestvujúce 

podpätie na danom mieste. Trasa NN VN vedenia bude vedená územím s mierne kopcovitým terénom. 
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PS 01 Návrh novej jednostĺpovej trafostanice  

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C -transformátor. 

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C -vývody NN. 

Rozvodná sieť: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S-zásuvka+osvetlenie v rozvádzači RST. 

Technologické zariadenie TS bude pripojené na nový betónový podperný bod 10,5/20. Daná TS 

bude vybavená skriňou SVS-B, v ktorej bude umiestnený 7-vývodový RST. Rozvádzač bude dimenzovaný 

na transformátor 400kVA. Na p.b. bude osadený transformátor T - TOHn, 22/0,40kV, 100kVA. Zvody 

od TR do rozvádzača RST budú vedené káblami 4x(NSGAFOU 1x240mm2) dimenzované na TR 400kVA. 

Názov novej jednostĺpovej trafostanice 378/ts/hrabicov_smelakovci. 

 

PS 02 Návrh novej koncovej kioskovej trafostanice  

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C -transformátor. 

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C -vývody NN. 

Rozvodná sieť: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S-zásuvka+osvetlenie v rozvádzači RST. 

Trafostanica EH8 var. B - Betónová bloková transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná 

z vonku typu EH8 je používaná ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné 

rozvody/,ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. 

Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí: káblový priestor /vaňa/+stavebné 

teleso /skelet/ a strecha. 

Pri variante „B“ je transformačná stanica je rozdelená medzistenami na samostatné časti rozvádzača VN, 

časť NN a časť transformátorovú. Do jednotlivých častí je zvlášť otvor /dvere/ z hliníkovej zliatiny, ktoré 

vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Do jednotlivých častí nie je možný vstup. 

Stavebné riešenie skeletu je „B“. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. 

Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope 

budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory 

pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich 

a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN 

rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dvoje jednokrídlových dverí, ktoré slúžia 

pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Káblový priestor/vaňa/ slúži aj ako 

havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata 

zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná strecha/ do oboch strán s miernym presahom 

stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú zabudované na stav, telese, čiže 

je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou 

je po celom obvode vodotesné odizolovaná. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom 

z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. 

Trafostanica je zo železobetónu. Oceľová armatúra slúži ako elektromagnetické tienenie , ktoré chráni 

elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu elektromagnetických polí blesku. 

Vnútorné technologické uzemnenie prepojené s oceľovou armatúrou a zároveň prepojené s vonkajším 

uzemnením, spĺňa podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle nových noriem. 

 

PS 03 Rekonštrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm  

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C – transformátor. 

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C - vývody NN. 

Rozvodná sieť: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S-zásuvka+osvetlenie v rozvádzači RST. 

Zrekonštruuje sa existujúca trafostanica 378/ts/hrabicov_sm. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny 

NN rozvádzača. V rozvádzači sú umiestnené istiace prvky pre jednotlivé odbery a istenie transformátora. 

Prepojenie medzi kostrou rozvádzača, PEN prípojnicou a uzemnením bude vodičom NSGFAOU 1x240 

ZŽ v zmysle STN EN 60439-1. 

 

SO 01 Návrh nového vzdušného VN vedenia  

Rozvodná sieť: 3/AC/50Hz/22kV/IT (r) s rýchlym vypnutím. 

Vodiče: DISTRI 3x50+50, AlFe 70-AL1/11-ST1A. 

Nové betónové stĺpy 26ks, dĺžka vedenia: 289m (od p.b.č.1 A/N po p.b.č.7A/N) AlFe, 1248m 

(od  p.b.č.7A/N po p.b.č.27A/N) DISTRI. 

Súčasný stav - v súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce 22kV vzdušné vedenie č.378 tvorené 

lanom Alfe 3x35 AIFe6. 
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Navrhovaný stav - nové 22kV vedenie bude začínať na stĺpe p.b č.1/ po nový p.b. Č.27/TS. Na p.b. č.1, 

10, 26 bude umiestnený úsekový odpojovač pod vedenie. Nové VN vedenie je od p.b.č.1 po p.b.č.7 riešené 

AlFe 70-AL1-ST1A a od p.b.č.7 po p.b.č.27 riešené závesným káblom DISTRI 3x50+50. 

Typy betónových podperných bodov JB 12/20; JB 12/15, DB 12/10, JB 12/6, JB 10,5/20, JB 10,5/15, JB 

10,5/10 JB 10,5/6.  Základy betónových stožiarov sú riešené ako monolitické betónové hranolové z betónu 

C12/15. 

 

SO 02 Návrh nového zemného VN vedenia  

Rozvodná sieť: 3/AC/50Hz/22kV/IT (r) s rýchlym vypnutím. 

Dĺžka vedenia - WH1=1054m (od nového p.b.č.10 po novú kioskovú trafostanicu EH8) 

Súčasný stav -  v súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce NN vzdušné vedenie. 

Navrhovaný stav - nový VN kábel WH1,WH2,WH3 a sa vyvedie z novej Trafostanice typu Gräper EH8 

smer na nový p.b.č.10. Trasa VN kábla bude vedená v trase demontovaného NN vedenia. Ako nové káble 

budú použite NA2XS(F)2Y 3x70RI\/l/16 12,7/22kV. 

 

SO 03 Návrh nového vzdušného a rekonštruovaného NN vedenia  

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C. 

Skutkový stav - v súčasnosti prechádzajú v dotknutom mieste NN holé vzdušné vedenia 3x35+25 AIFe6 

3x50+35 AIFe6, 4x50 AIFe6. 

Navrhovaný stav rekonštrukcia - rekonštrukcia pozostáva v tom, že všetky holé vzdušné vedenia 

sa nahradia novým izolovaným vodičom pre vzdušné vedenie NFA2X 4x120 a podperné body, ktoré 

nevyhovujú sa vymenia za nové. Z novej jednostĺpovej trafostanice vyvedie nové izolované vzdušné 

vedenie NFA2X 4x120. Vedenie NFA2X 4x120 smer zrekonštruovaný p.b.č 37 po p.b.č. 48. Vedenie 

NFA2X 4x120 smer zrekonštruovaný p.b.č.28 po p.b.č.36. Vedenie NFA2X 4x120 z rekonštruovaného 

p.b.č.49 po p.b.č.60. P.b.č.61 a p.b.č.62 sa vymenia za nové a potiahne sa z nich nové NFA2X 4x120. 

Na p.b.č. 62 sa umiestni nova skriňa VRIS 2. P.b.č. 63 sa zrekonštruuje. 

Navrhovaný stav nové - od existujúcej trafostanice 378/ts/hrabicov_sm sa vyvedie nový izolovaný vzdušný 

vodič pre vzdušné vedenie NFA2X 4x120 smer zrekonštruovaný p.b.č.62. Podperné body – betónové. 

Vodiče - NFA2X 4x120 (od novej jednostĺpovej TS po zrekonštruovaný p.b.č. 36) - dĺžka trasy 481m, 

NFA2X 4x120 (od novej jednostĺpovej TS po zrekonštruovaný p.b.č. 48) - dĺžka trasy 755m, NFA2X 

4x120 (od zrekonštruovaného p.b.č. 49 po zrekonštruovaný p.b.č. 60) - dĺžka trasy 621m, NFA2X 4x120 

(od zrekonštruovaného p.b.č. 61 po zrekonštruovaný p.b.č. 62 ) - dĺžka trasy 63m, NFA2X 4x120 (od ex. 

trafostanice po zrekonštruovaný p.b.č. 62 ) - dĺžka trasy 55m. V dotknutých úsekoch sa zdemontuje 

betónový stĺp a drevené stĺpy včítane strmeňových väzov, ukončení, vodičov, izolátorov a konzol. Kovové 

súčasti podperných bodov sa odovzdajú do zberných surovín (zabezpečí si prevádzkovateľ). 

Po výkopových prácach sa terén uvedie do pôvodného stavu. 

 

SO 04 Návrh nového zemného NN vedenia  

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C. 

Z VRIS 2, ktorá bude umiestnená na p.b.č.62 sa vyvedie nový WL1 NN kábel (N)AYY-J 4x240 smer nová 

PRIS 4 Dl NO 3/2. Z novej PRIS 4 Dl NO 3/2 sa vyvedie nový WL2 kábel (N)AYY-J 4x240 smer nová 

PRIS 6 Dl NO 2/5. Z novej koncovej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový WL3 NN kábel (N)AYY-J 

4x240 smer zrekonštruovaný p.b.č.49. Káble budú v zemi uložené v chráničke HDPE 160, v spätnom 

zásype a budú označené červenou fóliou. Ako nový kábel sa použije (N)AYY-J 4x240 o dĺžke trasy 215 m. 

 

SO 05 NN prípojky 

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C. 

Navrhovaný stav - z existujúcej trafostanice 378/ts/hrabicov_sm sa vyvedie nový prípojkový NN kábel 

WL4 smer do novej elektromerovej skrine, ktorá bude mať 25A istič, ktorá sa umiestni pri existujúcom 

NN p.b. Z novej elektromerovej skrine sa vyvedie kábel WL5 smer existujúci p.b. . Z novej PRIS 4 DINOO 

3/2 sa vyvedie prípojkový kábel WL6 smer exist. elektromer na parcele 5302/1. Z novej PRIS 6 DINO 2/5 

sa vyvedie prípojkový kábel WL7 smer exist. elektromer pre č.d.268. Z p.b.č.49 sa vyvedie prípojkový 

kábel smer na existujúci prípojkový kábel, ktorý je na demontovanej AP. Daný prípojkový kábel WL8 

naspojkovať na existujúci. Káble budú v zemi uložené v chráničke HDPE 160, v spätnom zásype a budú 

označené červenou fóliou. Ako nový kábel sa použije (N)AYY-J 4x120 o dĺžke trasy 57m, a nový kábel 

sa použije (N)AYY-J 4x16 o dĺžke trasy 31m. 
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Rekonštrukcia NN prípojok: Skutkový stav – v súčasnosti sú prípojky riešené závesnými holými Alfe 

vodičmi, závesnými káblami AYKYz a káblom AYKY uloženým v zemi. Navrhované riešenie – 

pri výmene podperných bodov môže dôjsť k miernemu posunu, preto sa všetky vzdušné prípojky vystroja 

novými závesnými káblami NFA2X. Všetky prípojky tvorené káblami uloženými v zemi sa vystroja 

len novými istiacimi skriňami SPP na podperných bodoch. 

 

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne a v blízkosti inžinierskych sietí ručne. Pri križovaní 

ostatných inžinierskych sietí budú dodržané ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005. 

Po ukončení výkopových prác bude terén upravený do pôvodného stavu. 

 

 

II. Stavebný úrad pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto podmienky: 

1. Stavba:  „14024-Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS“ bude umiestnená v obci 

Hrabičov, katastrálne územie Hrabičov, na pozemkoch C-KN a E-KN, na ktorých sa stavba 

umiestňuje, a to tak, ako je zakreslené vo výkresoch: Výkres č. 02 a 03, Situácia, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu tohto rozhodnutia. 

2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné vypracovať v súlade so schválenou 

dokumentáciou pre územné rozhodnutie, do ktorej budú zapracované podmienky dané týmto 

územným rozhodnutím. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zodpovedný projektant: 

Ing. Juraj Šveda – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6889*A2 komplexné architektonické 

a inžinierske služby v termíne 01/2023 a situáciu umiestnenia stavby v 05/2022. 

3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie môže vypracovať osoba s príslušným odborným 

vzdelaním a musí byť vypracovaná v súlade s ust. § 43, § 43a ods. 3 písm. i), §43d, §43e a §47 a §48 

zákona č. 237/2000 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a taktiež v súlade s ust. § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 

č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť predložená k odsúhlaseniu a vyjadreniu 

správcom technických sietí, dotknutým orgánom. 

5. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto ďalšie podmienky tak, ako to vyplýva 

z vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania: 

 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre územné, pod č. SW 14024, zo dňa 19.01.2023:  

- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.  

- Hlavné smery navrhovaného technického riešenia: 

  PS 01 – nová jednosĺpová trafostanica 1 ks 

PS 02 - nová koncová kiosková trafostanica 1 ks 

PS 03 – rekonštrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm 1 ks 

SO 01 – nové vzdušné vedenie 1538 m 

SO 02 – Nové zemné vedenie 1054 m 

SO 03 – Nové vzdušné a rekonštruované vedenie 1975 m 

SO 04 Nové zemné vedenie 215 m 

SO 05 NN prípojky 88 m, Prekládka OM, montáž PRIS, Optochránička 1269 m 

- V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických 

zariadení.  

- Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom 

rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby. 

- Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných 

celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na posúdenie.  

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné 

stanovisko pod č. KPUBB-2022/21457-2/88651/RUS, zo dňa 25.10.2022: 

- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa §127 ods.1  

http://www.ssd.sk/
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a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") príslušný stavebný úrad po dohode s krajským 

pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. 

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia 

archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď 

nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný 

deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo 

ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. 

Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 

zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 

metódami archeologického výskumu. 

 

Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická ulica 53, 966 81 Žarnovica, 

orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001558-

004, zo dňa 15.12.2022: 

- Stavbu umiestniť a zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

- V prípade umiestnenia nových podperných bodov na pozemkoch v charaktere trvalých trávnych 

porastov je potrebné ešte pred vydaním stavebného povolenia požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu 

na zásah do biotopov v zmysle § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody vrátane úhrady podľa sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 100,- Eur pre PO. Súčasťou žiadosti musí byť aj projektová 

dokumentácia s prílohou tabuľky s výmerami plôch nanovo budovaných betónových pätiek 

podporných bodov vedenia a čísla parciel, na ktorých budú nanovo vybudované podporné body 

vedenia. 

- Vo veci potrebného výrubu drevín rastúcich mimo iesa, ktorých obvod kmeňa meranom vo výške 

130 cm nad zemou bude mať viac ako 40 cm a krovitých porastov, ktorých výmera bude mať viac 

ako 20 m2, je nevyhnutné postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, pričom v tejto 

veci musí byť rozhodnuté samostatným konaním ešte pred vydaním stavebného povolenia. 

- Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovať druh, rozsah a miesto (lokalitu) osadenia účinných 

bezpečnostných prvkov, ktoré zabránia nežiaducej mortalite vtákov, pričom dané skutočnosti 

je potrebné prekonzultovať so zoológom Správy CHKO Štiavnické vrchy. 

- Na podperných bodoch vedenia budú inštalované účinné ochranné prvky (ekochráničky, 

odkloňovacie prvky, zábrany a plastové kryty v závislosti od konštrukčného prevedenia), ktorá 

zabránia nežiaducej mortalite vtákov, ďalej pri budovaní/rekonštrukcii 22kV vedenia použiť 

bezpečnostnú konzolu, na konštrukčne zložitejšie typy (rohové stĺpy, odbočné stĺpy) okrem vyššie 

spomenutých prvkov inštalovať aj silikónové návleky a izolované laná/preponky, využiť 

Antibird/EKOBIRD konzoly a konzoly so závesnými izolátormi v súlade s Odbornou príručkou 

ochrany vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach na Slovensku (www.lifeenergia.sk). 

- V prípade hniezdenia bociana bieleho (Ciconia ciconia) alebo iného druhu vtáctva na prejednávanej 

stavbe bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť príslušnej správe — ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické 

vrchy a činnosť pozastaviť do vyletenia mláďat. 

- Po ukončení stavebných prác bude terén uvedený do pôvodného stavu s odstránením všetkého 

stavebného a ostatného materiálu z miesta realizácie stavby. 

 

Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán 

štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001564-002, zo dňa 13.10.2022: 

- V prípade križovania stavby s vodným tokom, je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 

správy o súhlas podľa 27 vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné priložiť projektovú 

dokumentáciu, situačnú schému a stanovisko správcu vodného toku k predmetnej stavbe.  

- Na prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a kríkov v korytách vodných tokov, na pobrežných 

pozemkoch a v inundačných územiach sa vyžaduje povolenie podľa § 23 vodného zákona. Príslušným 

orgánom na vydanie povolenia je Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

- Počas výstavby pravidelne kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov s dôrazom 

na možnosť úniku ropných látok, stavebné mechanizmy vybaviť základnými protihavarijnými 

http://www.lifeenergia.sk/
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prostriedkami a vykonávať ďalšie opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných 

alebo povrchových vôd a nebola ohrozená ich kvalita. 

- Investor je všeobecne pri nakladaní s látkami škodiacimi vodám povinný v súlade s §39 vodného 

zákona vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. 

- V prípade vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 

postupovať v zmysle §41 vodného zákona. 

- Realizáciou prác nesmie dôjsť k porušeniu vodných pomerov v predmetnej lokalite a k porušeniu 

ustanovení zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

 

Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, orgán 

štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001562, zo dňa 

03.11.2022: 

- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom 

hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním 

súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

- Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.  

- Počas stavebných a súvisiacich prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. 

zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

a ohlasovacej povinnosti.  

- So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác vrátane odpadov 

zo stavebných úprav, je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

- Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami 

je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, 

resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.  

- V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne 

upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku.  

- Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod. 5. 

K žiadosti je potrebné priložiť zoznam vzniknutých odpadov, spôsob ich zlikvidovania, 

ako aj doklady tento stav preukazujúce (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, faktúry, a pod.). 

V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude 

považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.  

- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta 

jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.  

- V prípade uskladnenia výkopovej zeminy na inom mieste ako v mieste vzniku t.j. na pozemku 

na ktorom vznikla je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch v tomto prípade je to Okresný 

úrad v sídle kraja Banská Bystrica..  

- S komunálnymi odpadmi počas stavby nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej 

obce/mesta.  

 

Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov - Súhlasné stanovisko, pod č. OcU 2022/234, zo dňa 

04.10.2022: 

- Pre realizáciu stanovujem tie podmienky; ktoré sú dané „ Projekte stavby odst. B súhrnná technická 

správa“ 

 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky, – 

vyjadrenie, pod číslom 23146/2022-230, zo dňa 13.10.2022: 

- V dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom prác budete informovať OZ Tríbeč a našu 

organizačnú jednotku - Lesnú správu Brod, so sídlom v Žarnovici, o termíne začiatku prác 

a približnom časovom harmonograme ich vykonávania. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu 

synchronizácie našich prác a činností.  

- minimalizovať prípadné škody na lesnom pôdnom fonde a zariadeniach štátnych lesov  

- v prípade prác nad rámec bežnej údržby, hlavne ak by boli potrebné väčšie zásahy do pôdneho krytu,  
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je potrebný, v súlade so zákonom 326/2005 Z.z., §31 odst.1, písm a a odst. 6, súhlas orgánu štátnej 

správy lesného hospodárstva.  

- dodržiavať zákonné ustanovenia Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. a Zákona o ochrane prírody 

a krajiny 543/2022 Z. z.  

- budú dodržané všetky protipožiarne opatrenia  

- budú rešpektované pokyny členov lesnej stráže, zamestnancov ŠL a pracovníkov štátnej správy  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona o.z., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská 

Bystrica – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 

pod číslom CS SVP OZ BB 44/2022/96-39211, zo dňa 29.09.2022: 

- Križovania vodných tokov vzdušnými a zemnými vedeniami je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle 

ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 

- Križovania vedení s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š. p., Povodie 

Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej Bystrici nemusel vykonávať údržbárske práce 

vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t. j. bez použitia stavebných strojov 

ako dôsledok ochranného pásma nadzemných a podzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. 

V zmysle §49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca 

vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami 

sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia 

ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby 

vodného toku a ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. 

- Z uvedeného dôvodu musí voľná výška vzdušných káblov umožňovať bezpečný prejazd nákladnej 

dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov a káblové 

vedenie musí byť v rámci pobrežného pásma toku uložené v chráničkách dimenzovaných na zaťaženie 

min. 25 t od dopravy a mechanizácie, resp. zhotoviteľ musí zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené 

zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím). 

- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku bezvýkopovou technológiou, resp. prekopaním musia byť 

káble obdobne uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička 

musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,0 m (nie však prípadného nánosu). 

V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po zatiahnutí 

chráničky potrebné opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom 

križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé 

nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. 

- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu 

povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia 

na zabezpečenie požadovaného krytia vedení uložených pod korytom toku v súlade s Protokolom 

o uložení podzemného vedenia. Tieto opatrenia prevádzkovateľ vykoná aj na požiadanie zo strany 

správcu vodného toku. 

- Montážne jamy pre prípadnú realizáciu bezvýkopovej technológie musia byť umiestnené mimo 

pobrežných pozemkov vodného toku, t.j. v min. vzdialenosti 5 m od jeho brehovej čiary tak, aby bola 

chránička káblov zatiahnutá aj v celej línii pobrežných pozemkov toku. 

- Montážne jamy, resp. káblovú ryhu bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto 

vyjadrenia zástupcom SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej Bystrici. 

- O spôsobe križovania vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie 

a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude 

dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade 

správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) elektrickej 

siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia 

pod dnom vodného toku. 

- Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými 

značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia 

zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu. 

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých 

pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení 

stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde 

k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie 
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do pôvodného stavu. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená 

kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu 

negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť 

jej kvalitu. 

- Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, 

vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel. 

- Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov 

vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku 

alebo na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu 

do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť. 

- V prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami §23 zákona 

o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a §47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy 

skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku 

(situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženého vedenia a chráničiek). 

- K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovaní koryta vodného 

toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p.. Povodie Hrona, odštepný závod so sídlom v Banskej 

Bystrici (Ing. Jozef Černaj, mobil: 0903 601 829). 

- Prevádzkovateľ vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných 

zásahov do koryta toku v miestach jeho križovaní vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne 

vytýčenie príslušného vedenia uloženého v rámci koryta a pobrežných pozemkov toku. 

- V prípade, že križovanie vodného toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami 

a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného o vedenia, vzniknuté škody 

na vedení, ako aj náklady na opätovné sprevádzkovanie káblového vedenia bude znášať 

ich prevádzkovateľ. 

- Podľa §2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa §49 

ods.5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa §3 

ods.2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou 

pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou. 

- V prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku v vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia 

a elektrických zariadení, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku 

do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu 

nárok na náhradu škody v zmysle §373 Obchodného zákonníka.  

- Pokiaľ dôjde zo strany správcu vodného toku k porušeniu podzemného vedenia z dôvodu nedodržania 

podmienok stavebného povolenia alebo nesprávnym uložením podzemného vedenia zo strany 

prevádzkovateľa, tento si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie 

podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou 

podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.  

- Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa 

podzemného vedenia.  

- V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo 

iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom 

podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku 

správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh 

technických opatrení.  

- V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo 

iných zásahov na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, správca vodného toku 

umožní prevádzkovateľovi vstup do koryta vodného toku po oznámení prevádzkovateľa o vstupe 

a po odsúhlasení navrhovaného technického zásahu správcom vodného toku.  

- V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku v súlade s podmienkami 

stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku, prevádzkovateľ podzemného 

vedenia vykoná na vlastné náklady také technické opatrenia, ktoré vopred dohodne so správcom 

vodného  toku,  za  účelom  ochrany   podzemného  vedenia  pred  poškodením,  prípadne  zabezpečí  
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prekládku vedenia v súlade s požiadavkami správca vodného toku.  

- Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych 

prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcom k porušeniu alebo inej škode 

na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného 

povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením 

poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, prevádzkovateľ 

podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody 

v zmysle §373 Obchodného zákonníka.  

  

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva, Nám. 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia  

pod č. OU-ZH-PLO2-2022/013926-005, zo dňa 18.10.2022: 

- Pre účely stavby: „14024 Hrabičov - Zárubie - Rekonštrukcia NNS a Zahustenie TS “ bude použitá 

len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov. 

- Počas výstavby ani počas užívania stavby: „14024 Hrabičov - Zambie - Rekonštrukcia NNS 

Zahustenie TS “ nedôjde k zabráneniu prístupu na plochy uvedených lesných pozemkov.  

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – vyjadrenie k stavbe k územnému onaniu  pod č. OU-ZH-PLO1-

2023/0001513-005, zo dňa 05.01.2023: 

- Investor je povinný požiadať správny orgán pred vydaním stavebného povolenia o použitie 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle §18 zákona 

220/2004 Z. z. a doložiť k žiadosti všetky náležitosti potrebné k tomuto úkonu - pre uloženie 

inžinierskych sietí.  

- Investor je povinný požiadať správny orgán pred vydaním stavebného povolenia o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle §17 zákona 220/2004 Z. z. 

so všetkými náležitosťami podania.  

- Pre budúce vyňatie poľnohospodárskej pôdy v intraviláne Obce Hrabičov bude potrebný súhlas 

vlastníkov dotknutých parciel  

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej 

pôde v katastrálnom území Hrabičov,  pod č. OU-ZH-PLO1-2022/00015849-008, zo dňa 28.11.2022: 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko 

až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín. 

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 

a účelné využitie, jej uložením a rozprestretím po nezastavanej časti poľnohospodárskeho pozemku 

C-KN č. 5196/1 v množstve 8 m3 v k. ú. Hrabičov. 

- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností 

podľa § 3 ods. 2 zákona je potrebné požiadať o vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri 

nehnuteľností na základe kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Žiadateľ požiada o zmenu 

druhu pozemku Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica. 

 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej 

pôdy na parcelách C-KN č. 5.302/1, 5683/1, 5322, 5320, 5323, 5196/1, 5301, 1 142/8, 5321, 5324, 5989, 

5196/2,  pod č. OU-ZH-PLO1-2022/00015850-002, zo dňa 28.11.2022: 

- Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonávať tak, aby bolo čo najmenej 

narušené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy. 

- Minimalizovať výmeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. 

- Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody. 

- Pred začatím použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonať skrývku 

humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa spracovanej bilancie skrývky ktorú vyhotovila 

Ing. Marta Čabová, na parcelách C-KN č. 5302/1, 5683/1, 5322, 5320, 5323,' 5196/1, 5301, 1142/8, 

5321, 5324, 5989, 5196/2 - 349 m2 - o celkovom objeme skrývky 52 m3.  

Do výkopových rýh sa spätne uložia pod povrchové horizontu, na ktorú sa uloží pôvodný dm. Terén  
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sa mierne utlačí. Tieto upravené plochy musia súvisle nadväzovať na okolité plochy 

poľnohospodárskej pôdy. Celková plocha rekultivácie je cca 349 m2, objem skrývky HH je cca 52 m3. 

Hrúbka navážanej humusovej vrstvy má zodpovedať hrúbke pôvodného humusového horizontu 

s porovnateľnými fyzikálnym vlastnostiam ako pred skrývkou. Humusový horizont musí byť 

v hrúbke cca 0,15 m. Prípustná diferencia nemá prekročiť 10% z predpísanej hrúbky navážanej 

humusovej vrstvy. 

- Na náklady stavebníka narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu. 

- Stavebník je povinní dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde 

od 07/2023 do 06/2024, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. 

- Po uložení inžinierskych sietí do zeme, trasu v teréne vyznačiť v súlade s predpísanou normou tak, 

aby pri vykonávaní agrotechnických prác na poľnohospodárskej pôde nedošlo k ich poškodeniu. 

 

 

III.       Námietky účastníkov konania: 

              

Neboli podané. 

 

 

Toto územné rozhodnutie v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 

povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  

Podľa ust. §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

Dňa 25.01.2023 bol Obci Hrabičov doručený návrh na vydanie územného rozhodnutia, 

od Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení 

Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, v zastúpení Mgr. Tomáš Tuček, 

Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica, na líniovú stavbu „14024-Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia NNS 

a zahustenie TS“, v rozsahu stavby: PS 01 Návrh novej jednostĺpovej trafostanice, PS 02 Návrh novej 

koncovej kioskovej trafostanice, PS 03 Rekonštrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm, SO 01 Návrh 

nového vzdušného VN vedenia, SO 02 Návrh nového zemného VN vedenia, SO 03 Návrh nového 

vzdušného a rekonštruovaného NN vedenia, SO 04 Návrh nového zemného NN vedenia, SO 05 NN 

prípojky, v obci  Hrabičov, v katastrálnom území Hrabičov, na pozemkoch parc. číslo C-KN a E-KN podľa 

rozsahu stavby, ktorej stavebníkom bude Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, IČO: 36442151.  

 

Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v priebehu konania predložil: 

- 2 x projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, 

- Splnomocnenie od Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36442151 pre Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, vedúceho 

odboru Montáže Sever, č. Z-D-00085930-2022,  37-001/2022, zo dňa 23.11.2022 - kópia,  

- Splnomocnenie od Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, vedúceho 

odboru Montáže Sever pre Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica, technikovi 

investičnej výstavby, č. Z-D-00095665-2022, zo dňa 04/2022 - kópia,  

- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre územné, pod č. SW 14024, zo dňa 19.01.2023 - kópia,  

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica – záväzné 

stanovisko pod č. KPUBB-2022/21457-2/88651/RUS, zo dňa 25.10.2022 - kópia, 

- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická ulica 53, 966 81 

Žarnovica, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – záväzné stanovisko pod č. OU-ZC-

OSZP-2022/001558-004, zo dňa 15.12.2022 - kópia, 
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- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 

orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001564-002, zo dňa 13.10.2022 

- kópia, 

- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 

orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – vyjadrenie pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001562, 

zo dňa 03.11.2022 - kópia, 

- Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov - Súhlasné stanovisko, pod č. OcU 2022/234, zo dňa 

04.10.2022 - kópia, 

- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky, – 

vyjadrenie, pod číslom 23146/2022-230, zo dňa 13.10.2022 - kópia, 

- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky, – 

vyjadrenie, pod číslom 23146/2022, zo dňa 04.10.2022 - kópia, 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona o.z., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská 

Bystrica – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 

pod číslom CS SVP OZ BB 44/2022/96-39211, zo dňa 29.09.2022 - kópia, 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva, Nám. 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – záväzné stanovisko k vydaniu územného 

rozhodnutia  pod č. OU-ZH-PLO2-2022/013926-005, zo dňa 18.10.2022 - kópia, 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – vyjadrenie k stavbe k územnému onaniu  pod č. OU-ZH-

PLO1-2023/0001513-005, zo dňa 05.01.2023 - kópia, 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Nám. Matice 

slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom – stanovisko k pripravovanému zámeru 

na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom územi Hrabičov,  pod č. OU-ZH-PLO1-2022/00015849-

008, zo dňa 28.11.2022 - kópia, 

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, poz. oddelenie, Nám. Matice slovenskej 

8, 965 01 Žiar nad Hronom – podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy 

na parcelách C-KN č. 5.302/1, 5683/1, 5322, 5320, 5323, 5196/1, 5301, 1142/8, 5321, 5324, 5989, 

5196/2,  pod č. OU-ZH-PLO1-2022/00015850-002, zo dňa 28.11.2022 - kópia, 

- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – Vyjadrenie o existencii trás podzemných 

telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel 

a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 23.09.2022 - kópia, 

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných 

vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod číslom 66122296793, zo dňa 26.09.2022 - kópia, 

- upc broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava – Stavba:" 14024 - 

Hrabičov- Zárubie - Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS " zakreslenie sietí a vyjadrenie pod 

č. 216221604, zo dňa 30.08.2022 - kópia, 

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko 

k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných 

a ochranných pásiem plynárenských zariadení  pod č. TD/NS/0878/2022/SI zo dňa 06.09.2022 - 

kópia, 

- MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany – Vyjadrenie pod č. BB-2289/2022, 

zo dňa 07.09.2022 - kópia, 

- O2 Networks, s.r.o. – vyjadrenie  zo dňa 22.09.2022 - kópia, 

- OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava - Vyjadrenie k existencii sietí pre územné/stavebné 

konanie, pod číslom 10793/2022, zo dňa 07.12.2022 - kópia, 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – 14024 - Hrabičov- Zárubie - 

Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS  - vyjadrenie k dokumentácií pre vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia   pod   č.  ZC7/586/2022, RK/12916/2022, zo dňa 07.09.2022 - 

kópia,  

- Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 

orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – odpoveď pod č. OU-ZC-OSZP-2022/001563-002, zo dňa 

13.10.2022 - kópia, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom - 14024-

Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia N.NS a zahustenie TS - stanovisko pre účely stavebného konania  
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pod č. ORHZ-ZH1-2022/000256-002, zo dňa 12.10.2022 - kópia, 

- Doklad o zaplatení správneho poplatku - výpis z účtu  SK7602000000001635894655 Mesta 

Žarnovica zo dňa 26.01.2023 - kópia. 

 

Obec Hrabičov, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 a §119 ods.1 stavebného zákona 

oznámilo v súlade s ustanovením §36 ods.1, §36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym  účastníkom konania a súčasne nariadilo na prerokovanie 

návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 19. apríla 2023  (t. j. v stredu) o 9:00 

hod., so stretnutím pozvaných v priestoroch Obecného úradu Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov. 

Účastníci konania mohli do podkladov uvedeného návrhu na umiestnenie líniovej stavby nahliadnuť 

na Meste Žarnovica, Spoločnom stavebnom úrade - oddelení výstavby, investícií a ŽP v Žarnovici a svoje 

námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky 

sa neprihliadne. Ak sa niektorý účastník konania nechál v konaní zastupovať, jeho zástupca musel 

predložiť písomné plnomocenstvo od toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad 

prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.Toto oznámenie malo povahu 

verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a muselo byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce.  

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 

byť. Prílohou oznámenia bol výkres č. Výkres č. 02 a 03, Situácia – zmenšená. 

 

Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby podľa ust. §37 stavebného zákona, 

najmä jeho súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania, jeho súlad s územno-plánovacou 

dokumentáciou, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, hygienickými, protipožiarnymi 

podmienkami, dopravnými podmienkami a podmienkami ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá týmto hľadiskám, resp. že týmto hľadiskám neodporuje a ani životné 

prostredie neohrozuje. Stavebný úrad ďalej zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje ust. §4 až ust. §11 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  Projektovú 

dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Juraj Šveda – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 

6889*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby v termíne 01/2023 a situáciu umiestnenia stavby 

v 05/2022. 

Stavebný úrad na základe predložených dokladov a výsledkov uskutočneného územného konania 

rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ust. §-u 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní právo podať odvolanie. Podľa ust. §54 zákona o správnom konaní odvolanie treba podať v lehote 

15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, 

t.j. na Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je 

toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom. 

 

 

 

 

 

 

             

 Ján  Adámik 

         starosta obce 
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Príloha pre navrhovateľa a Obec Hrabičov: Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia 

s grafickou prílohou, na ktorej je označený predmet územného rozhodnutia. 

 

Príloha pre účastníkov konania: Zmenšený Výkres č. 02 a 03, Situácia – zmenšený formát 

 

 

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

 

1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Splnomocnený zástupca: Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš 

3. Splnomocnený zástupca: Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica 

4. Vlastníci nehnuteľnosti na ktorých bude stavba umiestnená 

5. Vlastníci susedných nehnuteľností a stavieb 

 

 

Na vedomie sa doručí: 

1. Starosta obce Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov  

2. Obec Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov  

3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica 

5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 

81 Žarnovica 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 

8. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

9. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 

10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona o.z., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská 

Bystrica 

11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, 

SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

 

 

Po právoplatnosti sa rozhodnutie doručí: 

1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2. Splnomocnený zástupca: : Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš 

3. Splnomocnený zástupca: Mgr. Tomáš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica 

4. Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor, Bystrická ulica 53, 966 81 Žarnovica 
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Toto  Územné rozhodnutie zo dňa 19.04.2023 pod číslom OcU 2023/41 ÚR – 01/2023 stavby: 

„14024-Hrabičov-Zárubie-Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS“ má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 

ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (líniová stavba) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.  

Toto územné rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou aj podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 

Zb. v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa:        .............................. .............................. 

podpis, pečiatka 

Zvesené dňa:        .............................. .............................. 

podpis, pečiatka 

Zverejnené dňa:      20.7.2023.............. .............................. 

podpis, pečiatka 


