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14024 - Hrabičov - Zárubie - Rekonštrukcia NNS a zahustenie TS

/202205

02

1000 10xA4

ZAKLADNE UDAJE:

ROZVODNA SUSTAVA:

(STN IEC 38/33 0120)
NN 3PEN 50Hz, 420/ 242V/TN-C, TRAFO 

NN 3PEN 50Hz, 400/ 230V/TN-C, NN SIET

NN 1PEN 50Hz, 230/TN-S, VLASTNA SPOTREBA 

VN 3 50Hz, 22 kV/IT

LEGENDA:

0,42kV

ANG

22kV

AJE

U
S

M

USM

50-630 kVA

T

S

Q

S

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

14024 - HRABIČOV - ZÁRUBIE
situácia č.1

v trase demontovaného vzdušného NN vedenia
Navrhnuté nové zemné VN vedenie bude 

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž IP

Demontáž AP

Demontáž AP

Demontáž AP

Demontáž AP

Demontáž IP

dl.trasy=1054m
Návrh VN zemného kábla  NA2XS(F)2Y 3x(70RM/16)

Demontáž JB

č.d.156

č.d.156

č.d.159

č.d.161

č.d.102

č.d.243

č.d.509

č.d.0

č.d.245

č.d.158

dl.trasy=621m
Navrhnuté zrekonštruované vzdušné NN vedenie NFA2X 4x120 

č.d.0

Nové ochranné pásmo SSD

Existujúce ochranné pásmo SSD

Zvodiče prepätia NN

Uzemnenie 

Výstražná tabuľka

Zvodiče prepätia VN

Existujúce vzdušného VN vedenie 3x35 AlFe6

Návrh nového VN betónového stĺpa (JB)

Existujúci VN betónový stĺp(JB)

Návrh nového NN betónového stĺpa (JB)

Demontáž betónového stĺpa (JB)

Existujúci NN betónový stĺp(JB)

Demontáž dvojitého dreveného stĺpa (AP)

Demontáž dreveného stĺpa (IP)

Návrh nového VN dvojitého betónového stĺpa (DB)

Návrh nového NN dvojitého betónového stĺpa (DB)

Existujúci stožiar VVN vedenia

Existujúci NN dvojitý betónový stĺp (DB)

Existujúca stožiarová trafostanica 378/ts/hrabicov_sm

Návrh novej jednostĺpovej trafostanice 378/ts/hrabicov_smelakovci 

Existujúce NN vzdušné vedenie 3x50+35 AlFe6

Existujúce vzdušného VVN vedenie ASCR 243-AL1/39-ST1A, 240AlFe4,185 AlFe6

Navrhnutá PRIS, VRIS

Návrh novej koncovej kioskovej trafostanice 378/ts/hrabicov_ciertaze

Existujúca zemná prípojka

Rekonštruovaná vzdušná prípojka

Demontáž NN vzdušného vedenia 3x50+35,4x50,3x35+25 AlFe6

 
TR 100 kVA

typ: EH8 var.B od Haramie
378/ts/hrabicov_ciertaze

Nová koncová kiosková trafostanica

Návrh nového zemného NN vedenia NAYY-J 4x240 SM                         dl.trasy=215m

Návrh novej zemnej NN prípojky                                                               dl.trasy=87m

36m

Kotevná svorka
posun o 9,3m

obj. KOTEVNÁ
JB 10,5/20

49

dl.trasy=36m
Navrhnuté nové zemné NN vedenie NAYY-J 4x240 SM 

Nový výrub                                                                                                  S=153m2

Návrh nového vzdušného a rekonštruovaného NN vedenia NFA2X 4x120     dl.trasy=1975m    

Návrh nového zemného VN vedenia NA2XS(F)2Y 3x(70RM/16)            dl.trasy=1054m

Návrh nového vzdušného VN iz. závesného kábla DISTRI 3x50+50    dl.trasy=1248m

Návrh nového vzdušného VN vedenia 70-AL1/11-ST1A                       dl.trasy=290m


